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Efire-ECP

Kontrol Paneli

Paralel İhbar Lambası

Farklı bir ürün ile kullanılmak istenirse mutlaka teknik servis ile irtibata geçiniz.

Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınız.

Efire Serisi Dedektör Aksesuarları

Kullanma Kılavuzu
E-PIL

Paralel İhbar Lambası

UYARI: CİHAZI ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE

Model                              :

Çalışma Gerilimi              :

Sınıfı / Tipi                       :

Koruma Sınıfı (IP)           :

Çalışma Sıcaklığı            :

Ebatlar                            :

Ağırlık                             :

Çalışma Akımı                 :

Efire-E-PIL

Güç Tüketimi                   :

Aktivasyon Göstergesi    :

Bağıl Nem                       :

10-30V dc

12mW

SOKMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
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